ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

   для изготовление блочно-модульной водогрейной котельной TITAN HW 

	Наименование организации
	

	Контактные данные
	Тел:
	e-mail:

	Контактное лицо
	

	Адрес
	


Тепловая нагрузка
	Система отопления (СО), Гкал/ч (МВт)
	

	Система вентиляции (СВ) Гкал/ч (МВт)
	

	Система технологич. теплоснабжения, Гкал/ч (МВт)
	

	Система ГВС, Гкал/ч (МВт)
	


Параметры теплосети (ТС)
	Температурный график ТС(зима), 0С
	
	Вход (Т1)
	
	Выход (Т2)

	Температурный график ТС (точка излома), 0С
	
	Вход (Т1)
	
	Выход (Т2)

	Давление в ТС, кг\см2
	
	Вход (Р1)
	
	Выход (Р2)

	Схема присоединения к тепловой сети
	( 2-х трубная
	( 3-х трубная
	( 4-х трубная


Система отопление (СО)
	Тип подключения:
	( зависимая через насосы смешения
	( зависимая через гидроэлеватор
	( независимая с ТО

	Тип регулирования:
	( качественное по температурному графику с регулированием температуры Т2 по графику
	( иное (уточнить)



	Нагреваемая среда:
	( вода
	( этиленгликоль%

	Резервирование ПТО
	(нет
	( 2 шт. по 100% мощности 
	( 2 шт. по 50% мощности 
	( иное (уточнить)


	Температурный график СО, 0С
	
	Вход (Т21)
	
	Выход (Т11)

	Гидравлическое сопротивление СО, кг\см2 (м.в.с)
	

	Расчетное давление в СО, кг\см2
	

	Объем воды в СО, л
	

	Статический напор в СО, м
	

	Балансировочный клапан для системы отопления
	( да     ( нет

	Циркуляционный насос для СО
	резервирование
	сдвоенный
	частотное регулирование

	
	( да     ( нет
	( да     ( нет
	( да   ( нет


Система вентиляции (СВ)
	Тип подключения:
	(непосредственная (прямые параметры)
	(зависимая через насосы смешения

	
	(независимая через теплообменники
	( иное (уточнить)



	Нагреваемая среда:
	( вода
	( этиленгликоль%

	Резервирование ПТО
	(нет
	( 2 шт. по 100% мощности каждый
	( 2 шт. по 50% мощности каждый
	( иное (уточнить)


	Температурный график СВ, 0С
	
	Вход (Т21)
	
	Выход (Т11)

	Гидравлическое сопротивление СВ, кг\см2 (м.в.с)
	

	Расчетное давление в СВ, кг\см2
	

	Объем воды в СВ, л
	

	Статический напор в СВ, м
	

	Балансировочный клапан для системы вентиляции
	( да     ( нет

	Циркуляционный насос для СВ
	резервирование
	сдвоенный
	частотное регулирование

	
	( да   ( нет
	( да   ( нет
	( да   ( нет


Система технологического теплоснабжения (СТ)
	Тип подключения:
	(непосредственная (прямые параметры)
	(зависимая через насосы смешения

	
	(независимая через теплообменники
	( иное (уточнить)



	Нагреваемая среда:
	( вода
	( этиленгликоль%

	Резервирование ПТО
	(нет
	( 2 шт. по 100% мощности каждый
	( 2 шт. по 50% мощности каждый
	( иное (уточнить)


	Температурный график СВ, 0С
	
	Вход (Т21)
	
	Выход (Т11)

	Гидравлическое сопротивление СВ, кг\см2 (м.в.с)
	

	Расчетное давление в СВ, кг\см2
	

	Объем воды в СВ, л
	

	Статический напор в СВ, м
	

	Балансировочный клапан для системы технологического теплоснабжения
	( да     ( нет

	Циркуляционный насос для СВ
	резервирование
	сдвоенный
	частотное регулирование

	
	( да   ( нет
	( да   ( нет
	( да   ( нет


Система ГВС
	Тип подключения:
	( одноступенчатая параллельная
	( двухступенчатая смешанная

	Конструктивное исполнение двухступенчатой смешанной схемы
	(моноблок
	(2 раздельных теплообменника

	Максимальный часовой расход воды ГВС, м3/ч
	

	Резервирование ПТО
	(нет
	( 2 шт. по 100% мощности каждый
	( 2 шт. по 50% мощности каждый
	( иное (уточнить)


	Температурный график системы ГВС, 0С
	
	Вход (В1)
	
	Выход (Т3)

	Гидравлическое сопротивление циркуляционного контура системы ГВС, кг\см2(м.в.с)
	

	Расчетное давление в системе ГВС, кг\см2
	

	Статический напор в ГВС, м
	

	Мин. давление холодной воды (В1) , кг\см2
	

	Расход воды на циркуляцию ГВС, % от максимального расхода
	

	Циркуляционный насос для ГВС
	резервирование
	сдвоенный
	частотное регулирование

	
	( да   ( нет
	( да   ( нет
	( да   ( нет


Узел подпитки
	Подпиточный насос
	 да
	 нет

	Соленоидный клапан подпитки
	 да
	нет

	Расширительный бак
	 да
	 нет


Узел ввода

	Грязевик
	 да
	 нет

	Фильтр
	 да
	 нет

	Регулятор перепада давления
	 да
	нет


Узел учёта тепловой энергии
	Общий 
	 да
	 нет

	Отдельно на каждую систему
	 да
	 нет

	Учёт расхода ХВС
	 да
	нет


Автоматическое регулирование
	Автоматическое регулирование СО
	 да
	 нет

	Автоматическое регулирование СВ
	 да
	 нет

	Автоматическое регулирование ГВС
	 да
	 нет

	Автоматическое регулирование узла подпитки
	 да
	нет


                            Требования к автоматизации

	Категория по степени надежности электроснабжения

▢ I категория
▢ II категория
▢ III категория

	Наличие устройств сигнализации и контроля на главном распределительном щите
▢ вольтметр
 ▢ амперметр
▢ светосигнальная арматура

	Комплектация главного распределительного щита (бренд)

 ▢ Siemens              ▢ АВВ                 ▢ Shneider Electric                ▢ IEK
          ▢ КЭАЗ

	 Необходимо дополнительно включить в объем поставки (например, запасные части и т.д.):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


	 Контроллер системы автоматизации
	▢ ОВЕН
	 ▢ Siemens

	Протоколы, используемые для передачи данных и управления в операторскую от оборудования
	▢ Modbus RTU

▢ Modbus ТСР/IP
▢ Web визуализация 
	 ▢ PROFINET

 ▢ PROFIBUS

 ▢ Web-визуализация

	Дополнительные сведения, требования: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Габаритные размеры
	Минимальный монтажный проем (ширина/высота), м
	
	

	Размеры помещения для установки (длина/ширина/высота), м
	
	
	
	


	Тип обслуживания котельной
	▢ Автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пункт

▢ С постоянным присутствием персонала без бытового помещения
▢ С постоянным присутствием персонала с бытовым помещением

	 Пожарно-охранная сигнализация
	▢ Да                               ▢ Нет

	Климатические условия
	Район сейсмичности ___________

Средняя температура наиболее холодного месяца _____________
Снеговые нагрузки ____________

Ветровые нагрузки ____________

	Цветовая гамма здания котельной (стандарт RAL)
	Стены ___________

Крыша __________


Требуемые виды работ

	                              ▢ Проектные работы
	▢ Монтажные работы на объекте

	▢ Транспортировка на объект
	                             ▢ Пуско-наладочные работы


Дополнительные пожелания

	

	

	

	

	


Ответственный                                                                                                                                       _______________                                                                             (Ф.И.О., должность) телефон)                                                   подпись             

М.П
